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一层照明平面图 1:100
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二层照明平面图 1:100
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三层照明平面图 1:100
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一层插座平面图 1:100
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一层弱电平面图 1:100
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二层弱电平面图 1:100

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
n*SYWV75-5-FC.WC(n=1:PC20;n=2,3:PC25)

AutoCAD SHX Text
n*UTP5e-FC.WC(n=1:PC16;n=2:PC20,n=3,4,PC25)

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3



三层弱电及防雷装置平面图 1:100
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沿女儿墙(楼梯间、屋面水箱)顶四周明设避雷带，镀锌圆钢Φ12

沿屋面找平层暗设避雷带，镀锌圆钢Φ12

利用土建柱内对角二根主筋搭接焊作暗装防雷引下线
1

2

3

支持卡间距1.0m，支持卡高度0.15m

建筑四周所有至屋面的土建柱均为防雷引下线

避雷网格：不大于20m×20m或16m×24m4

不同标高间避雷带采用镀锌圆钢Φ12连接5 图 例

屋面防雷装置平面图 1:100



基础接地装置平面图 1:100

注：1图中 所示处为接地电阻测试点

2各节点做法详国标图集03D501-3《利用建筑金属体做防雷及接地装置安

装》、03D501-4《接地装置安装》。

3

4

5

a利用土建基梁内二根主底筋搭接焊作接地连接线

b无基梁处采用不锈钢扁钢-40x4搭接焊作接地连接线，

埋深距室外地坪－0.8米。

利用土建基础钢筋作自然接地体。

（所有接地连接线经过处均同）

6 土建基梁在不同标高处采用镀锌扁钢-40x4可靠焊接

利用土建柱内对角二根主筋搭接焊作暗装防雷引下线

并在其下部距室外地坪-1米处焊引一根不锈钢扁

钢(50×5），伸向室外距外墙皮1米。
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室内材料构造做法表
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